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SWIADECTWO
Nr OS l866lAlCIJEl22

potwierdzającerże z

kotĘ wodne typu Kamen Pellet Kompakt LUX t2,I7,20 i25
o nominalnych mocach cieplnych 12, 17,20 i25 kW,

z automa$cznym podawaniem paliwa stałego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkowane przez:

Zak<ład Ślu s a rsko -Kotla rski rrKAMEN" Jan u sz Ka m en cza k
402 C Pustków ,39-205 Pustków

badane zgodnie z rvymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kotłów ilJrządzehGrzewczych w Łodzi,ul. Dostawcza 1

- podane w sprawozdaniachzbadńnr 384/18-LG,3931I8-LG i 394ll8-LG.

Kocioł Kamen Pellet Kompakt LUX 20 zgodnie z punktem 5. 1 .4 normy PN-EN 303-5:2012: ,,w przypadku kotłów
jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej największego do najmniejszego
kotła równym ż:lbadania wykonuje się dla najmniejszego i największego kotła", mieści się w tym przedziale.
Świadectwo jest ważme pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych znian techniczrych
w produkowanychlxządzeniach w stosunku do lxządzefi poddanych badaniorn, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laborattjrium, które wydało świadectwo.

@93-23l Łód:ź,ul. Dostawcza l tel.42 64 00 821fax.42 64 00 828

I(ierownik Laboratorium
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń

Grzewczych
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(podpis)

okres ważności świadectwa
od 02.2022 do 02.2025

Kierownik Za\<ładu
zakład Badń u

lil§TYTuT EI{ERGETYKI
lnstytut Badawczy

zakład Badań

"J33łJł i&T 1*f 
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te|.42 640-08-21

Łódż; dnla l 4.02.2022 t.
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SWIADE,CTWO
Nr OS l866l^lCUEl22

kotły wodne typu Kamen Pellet Kompakt LUX 12,17,20 i25
o nominalnych mocach cieplnych 12, t7 ,20 i 25 kW ,

z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet),
badane zgodnie zrymagańami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

li, przęliczeniu na 10%o udziału tlenu rv spalinach suchych
")dotyczy obciążenia obnizonego < 307o nominalnej mocy cieplnej
" ) dot_v,czy t1"lko mocy nominalnej

Łółź, dnia 14.02.2022 r.

lNsTYTuT EllERGEWKl
ln§tytut Badawczy

zaklad Badań
U rządzeft Energetycznych CUE

93-231 Łódź, ul. Do§tawcza 1

tel. 42 640-08-21

@

Parametr Miano
uzyskana wartość \ilymagania

normy
kamen pellet

Kompakt LUX12
kamen pellet

Kompakt LUX 17
kamen pellet

Kompakt LUX 25

Paliwo Pelet

Moc cieplna kW 12,3 1§u 16,6 4r8*' 24,2 7r0*' (100*8)7o QN'-'

Sprawność t1 % 90,1 88r7** 89,7 87,4** 89,0 87 )6**

> 88,1*" - 12 kw
> 88,2*"* - 17 kw
ż 88.4** - 25 kW

Ń
a

Fr]

Co
mglm3

183 430** 95 333,, 181 237,* < 500

NO* 2t0 184" 191 |97** 217 145** bez wymagań

oGC 6 9*, 4 9** 6 6", <20

Pvł l7 36,*
,r1

26*, ,< 36*, ( {Qxxx
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